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LEGENDA ZNAČENÍ: 

KK KULOVÝ KOHOUT 

VK VYPOUŠTt:C[ KOHOUT 

PB PEVNÝ BOD 

PMTV PATNI Mrnlč TEPLÉ VODY 

0,64 VÝPOČTOVÝ PRŮTOK V ROZVODU 
TV A CIR / v 1/s 

LEGENDA ČAR: 

TEPLÁ VODA / TV 

CIRKULACE TV 

STAV. ROZVOD OT/DISTEP 

KOMPENZÁTOR V Č.P.441 

� � �----�----� u u min. c::: c::: 
500 I I 

8::: 8:::I 

POZNÁMKA: 

UM[SltNI STÁVAJICH PODPtR JE JEN ORIENTAČNI, PŘESNÉ UMISTtNI NENI K DISPOZICI. 
NOVÉ PODPtRY (KONZOLY) VOLIT S OHLEDEM NA MAX. MOŽNOU VZDÁLENOST DLE PRŮMtRU POTRUBI. 
PRO SNIŽENI POČTU KONZOL MOŽNOU POUŽIT UOŽENI DO ŽLABŮ. 
PŘ[ČNÝ ŘEZ ULOŽENI POTRUBI TV VČETNt POSTUPU MONTÁŽE JE NA SAMOSTANÉM VÝKRESE Č.5. 

MARTINIK PAVEL, projekční kancelár, Hlavní 45, 742 85 vresina, IČ 41356543 

Zadavatel: DISTEP a.s., Stupen PD: DPS 
Ostravská 961 Zakázka č.: 042021 738 01 Fr�ek-Místek 

Vypracoval: Pavel Martiník Ing. 
Zodpovědnj projektant: Pavel Martiník Ing. 

Název dwg.: sut_ 439 
Měi'ftko: 1: 50 
Datum: 05/2021 

Název v}kresu: 
SUTERÉN BD Č.P.441 - NOVÝ ROZVOD TV/CIR 

NOzev akce: 

Výměna rozvodu teplé vody v bytových domech 
č.p.439-442 na ul. Bezručova, Frýdek-Místek 

otisk autor. razftka 

Číslo výkr.: Tr.č. 
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