LEGENDA

TEPLA VODA/CIRKULACE

TYP_NOVEHO REGULACNIHO VENTILU /DN

U PATNIHO MERICE TV

RV

D9515/DN15

HODNOTA OTEVRENI RV

NASTAVENI

-

2,5

Qc=0,09-1/s
I

3,5kPa — TLAKOVA ZTRAT_A NA RV
VYPOCTOVY PRUTOK NA RV

Qc=0,2

40Pa/m
18,1kPa
4,8kPa

CIRKULACNI PROTOK TV V DANE VETVI (I/s)
PRUTOK TEPLE VODY V DANE VETV (I/s)
MERNA HYDRAULICKA ZTRATA V POTRUBI
TLAKOVA ZTRATA VUCI VYSTUPU Z BD1892
TLAKOVA ZTRATA NA VYVAZOVACIM VENTILU
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NI VSECHNY PMTV V BYTOVYCH DOMECH JSOU V PROVEDENI "06”

TYP PMTV VIMENIK

CIRKULACNI CERPADLO

VODOMER

06 CB 14-20

UPS 25-60 N

Qn=2,5m3/h

MARTINIK PAVEL, projekénf kanceldt, Hiawnf 45, 742 85 W¥esina, IC 41356543

Zadavatel: (D)IStTHJ k(1.8§61 Stupett PD:  DpVZ
SUravska .
738 01 Frydek-Mistek Zoko t: 152022
Nazev dwg. req1886-92
Vypracoval: Pavel Martinik Ing, Me¥itko: -
Zodpovidn projektant: Pavel Martinik Ing. Datum: 11/2022

Nazev vikresu:

ZAREGULOVANI ROZVODU CIR-TV V B.D.1886-1892

Otisk autor. razitka

Ndzev akee:

Viména potrubi rozvodu teplé vody a oprava izolaci rozvodu tepla
pro vytdpéni v domech &p.1886-1892 na ul. Fridlantska, F.-Mistek

Cislo vikr.:
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